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 هدف 1

خاموش و روشن شدن  هزینهرویه پرداخت "اجرای تبیین جزئیات هدف از تدوین این دستورالعمل، 

 باشد. می "واحدهای نیروگاهی در بازار برق

 محدوده و دامنه کاربرد 7

 برای شركت مدیریت شبكه برق ایران لازم الاجراست. عملدستورالمواد و بندهای این 

 ولیتئمس 3

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهدة مدیرعامل شركت مدیریت شبكة برق ایران  مسئولیت

 باشد. می

 فیتعار 4

تنظیم  هیئتاندازی داغ كه از سوی كارشناس منتخب : مدت زمان راه                4-1

منظور شده  ام   نیروگاه  ام    واحد ایر برق در مشخصات شناسنامهبازا

 [    ] است.

 هیئتاندازی سرد كه از سوی كارشناس منتخب : مدت زمان راه                  4-2

ام منظور شده    نیروگاه  ام    واحد ایتنظیم بازار برق در مشخصات شناسنامه

 [    ] است.

كه مدت زمان خاموشی قبل از آن كمتر  نیروگاهی واحد اندازینوعی از راه :اندازی داغراه 4-3

 باشد.               از 

قبل از آن بیشتر  كه مدت زمان خاموشی نیروگاهی واحد اندازینوعی از راه :اندازی گرمراه 4-4

 باشد.                از و كمتر                از 
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كه مدت زمان خاموشی قبل از آن بیشتر  نیروگاهی واحد اندازینوعی از راه :اندازی سردراه 4-5

 باشد.                از 

ت : مد                       در آرایش فنی و اقتصادی  مدت زمان خاموش ماندن 4-6

در آرایش  ام  تا ساعت  ام   نیروگاه  ام    واحد  زمانی كه از آخرین خاموش شدن

 [    ] سپری شده است.فنی و اقتصادی بازار 

                     )  مدت زمان خاموش ماندن واحدها در ساعت آغازین هر روز 4-7

در ابتدای هر روز كه همانند  ام   نیروگاه  ام    واحد  (: مدت زمان خاموش ماندن

 [    ] شود.پیش فرض برنامه تعیین آرایش تولید واحدها در نظر گرفته می

: مدت زمانی                           برداریبهرهدر روز  مدت زمان خاموش ماندن 4-8

  بازه قبل از تا  ام   نیروگاه  ام    حد واخاموش شدن )به دستور مركز( كه از آخرین 

 [      ]سپری شده است. ام    برداریبهرهدر روز  ام

برای  ام   نیروگاه ام     واحدای كه : هزینه                 ) اندازی داغهزینه راه 4-9

در  تنظیم بازار برق هیئتاس منتخب كارشنكه با تأیید شود اندازی نوع داغ متحمل میراه

 [    ]ای واحد منظور شده است.مشخصات شناسنامه

ام    نیروگاه ام     واحدای كه : هزینه                 ) اندازی گرمهزینه راه 4-11

ازار برق كارشناس منتخب هیئت تنظیم ب با تأییدكه شود اندازی نوع گرم متحمل میبرای راه

 [    ]ای واحد منظور شده است.در مشخصات شناسنامه

برای ام    نیروگاه  ام    واحدای كه : هزینه                  )سرداندازی هزینه راه 4-11

كارشناس منتخب هیئت تنظیم بازار برق در كه با تأیید شود اندازی نوع سرد متحمل میراه

 [    ]ای واحد منظور شده است.اسنامهمشخصات شن
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(: كدهایی كه از سوی مركز كنترل برای               ام )  كد مركز كنترل در بازه  4-12

 شود.ثبت می ام   برداریام در روز بهره    نیروگاهام     واحدام   وضعیت 

 (2پیوست  2جدول ).روشن می باشدواحد ی كه : كدهای(       )1كدهای دسته  4-13

 باشد.خاموش می كنترل به دستور مركز واحدكدهایی كه : (        )2كدهای دسته  4-14

 (2پیوست  3جدول )

برداری در روز بهرهام    نیروگاه  ام    واحد  ام  : طول زمان وضعیت                 4-15

 [      ]ام   

واحد  های نیروگاهیبودن واحد خاموش-روشن: متغیر وضعیت                     4-16

 ام در آرایش فنی و اقتصادی بازار   در ساعت  ام   نیروگاه  ام    

واحد  های نیروگاهیبودن واحد خاموش-روشنمتغیر وضعیت                      : 4-17

 ام    برداریدر روز بهره ام  در بازه  ام   نیروگاه  ام    

كارشناس  با تأییدكه  ام   نیروگاه ام     واحد حداقل ظرفیت تولیدی  :            4-18

 [  ] ای واحد منظور شده استتنظیم بازار برق در مشخصات شناسنامه هیئتمنتخب 

نامه تعیین آیین" 4ده در این دستورالعمل مطابق ماده استفاده ش و تعاریف كلماتسایر  4-19

 است. "شرایط و روش خرید و فروش برق در شبكه برق كشور

 اصول عمومی 5

در نظر  واحد در زمان روشن شدنشدن واحد  خاموشو  روشنر این دستورالعمل، هزینه د 5-1

 د. شوشود و هزینه خاموش شدن یک واحد نیروگاهی جداگانه لحاظ نمیمی گرفته

این دستورالعمل برای یک روز مورد نظر كاربرد داشته و بنا به ضرورت ممكن است سوابق  5-2

كدهای ثبت شده مركزكنترل در روزهای قبل مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی كه حداقل 

 ( كه از سوی كارشناس منتخب هیئت تنظیم               ) اندازی سردمدت زمان راه
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بازه  ،ساعت می باشد، از تاریخ اجرای این دستورالعمل 48بازار برق اعلام شده برابر با 

 از دو روز قبل می بایستی محاسبه شوند. ی ثبت شده مركز كنترلاهزمانی كد

های ، ابتدا هزینهشدن واحدهای نیروگاهی خاموش-روشنبابت  پرداختی مبلغه محاسب برای  5-3

برداری بصورت مجزا تعیین نی و اقتصادی بازار و روز بهرهشدن در آرایش ف خاموش-روشن

شدن در  خاموش-روشن بهایپرداخت  جهتو محاسبه  آنهااختلاف سپس شود.  می

 شود. درج میمالک نیروگاه صورتحساب 

 مربوطه هزینهبخار و  و گاز واحدهای شدن خاموش-روشنتركیبی،  سیكل واحدهای مورد در 5-4

 شود.ته میدر نظر گرف مجزا صورت به

 به حساب خواهند آمد. گرمدر مورد واحدهای آبی، تمامی راه اندازی های ممكن از نوع  5-5
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 در شرایطشدن واحد در آرایش فنی و اقتصادی بازار  خاموش-روشنتعیین هزینه های  6

 محدودیت سوخت بدون

 نبدودر شرایط  بازار یو اقتصاد یش فنیدن واحد در آرابو خاموش-روشنتعیین ملاک  6-1

باشد. یم واحد یدیتولت یظرف حداقل و فرصت رقابتیمیزان سه یمقامحدودیت سوخت، 

 در )به غیر از واحدهای بخار سیكل( های نیروگاهیبودن واحد خاموشیا  روشنوضعیت 

 شود:روز در آرایش فنی و اقتصادی بازار به صورت زیر محاسبه میساعات شبانه

(1) 

                                                 
 

                   

{
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 

      

 

   {         } 

    {            } 

  {        } 

 

 كه در آن: 

 [  ]ام    نیروگاه ام     واحد : حداقل ظرفیت تولیدی            

 ام    نیروگاه  ام    واحد  درصد مصرف داخلی           :

ام     واحد  های نیروگاهیبودن واحد خاموش-روشنمتغیر وضعیت :                    

 ام در آرایش فنی و اقتصادی بازار   در ساعت  ام   نیروگاه 

  هاتعداد نیروگاه     :

 ام   های نیروگاه تعداد واحد        
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 : شمارنده واحد   

 شمارنده نیروگاه:   

  ساعت : شمارنده 

 شود:محاسبه می (2)واحدهای نیروگاهی از رابطه « مقدار فرصت رقابتی»

 

(2)                                                                          

 كه در آن:

ام در   ام در ساعت    ام نیروگاه     رقابتی خالص واحد  : مقدار فرصت              

 [   ]آرایش فنی اقتصادی بازار )درب نیروگاه( 

خالص آرایش فنی اقتصادی بدون محدودیت : مقدار انرژی                      

 [   ]یروگاه( ام )درب ن  ام در ساعت    ام نیروگاه     سوخت واحد 

   ام در ساعت   ام نیروگاه     : مقدار انرژی خالص سلب شده از واحد                   

 [   ]آید )درب نیروگاه( ام كه از رویه تعیین آرایش تولید در بازار روز بعد بدست می

ام   ام در ساعت   ام نیروگاه     شده واحد    خالص : مقدار انرژی                  

 [   ]آید. )درب نیروگاه( كه از رویه تعیین آرایش تولید در بازار روز بعد بدست می

های نیروگاهی برای واحدهای بخار سیكل در آرایش یا خاموش بودن واحد وضعیت روشن 6-2

 شود:فنی و اقتصادی بازار به صورت زیر محاسبه می
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(3) 

                    

  
          

 
 [                         

                    ]                 
                   

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
 

 

     

 

   {         } 

    {            } 

  {        } 

 

 كه در آن:

ام     واحد گازی اول واحد بخار  میزان خالص قابلیت تولید ابراز شده                    

 .[   ] )درب نیروگاه(باشد می  ام در ساعت    نیروگاه 

ام     واحد گازی دوم واحد بخار  میزان خالص قابلیت تولید ابراز شده                    

 .[   ] )درب نیروگاه(باشد می  ام در ساعت    نیروگاه 

در آرایش فنی اقتصادی باشد، واحد  یک برابر                   دار قكه م صورتیدر  6-3

باشد، واحد خاموش  صفر واحدی برابر                    روشن و چنانچه مقداربازار 

 شود.تلقی می

مدت زمان بر اساس بند قبل، و نیز معلوم بودن بودن واحدها  خاموش-روشنت یوضع احرازبا  6-4

ش یخاموش بودن واحدها در آرا زمان هر روز، مدتاز ساعت آغخاموش ماندن هر واحد در 

 .گرددمی نییتع( 4)مطابق رابطه بازار  یو اقتصاد یفن
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(4) 
                           

                     

{
 

 

 
                         

 

  

 

                           

 از آن جا كهگردد. یم نییواحد )داغ،گرم،سرد( تع یانداز، نوع راهات فوقمحاسبپس از  6-5

هر  یبرا یاندازنه مربوط به راهیوجود دارد، هز ین سه نوع راه اندازیا یبرا یمتفاوت یها نهیهز

 شود:یممحاسبه  (5بطه )بق رااطم واحد

(5) 

                                             

 

              

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              

               

               

 

 

                                        

And 

                                             

 

                                          

 

                            

 كه در آن:

ام مربوط به آرایش   ساعت  ام   نیروگاه ام     واحد  هزینه روشن شدن:              

 [    ]فنی و اقتصادی بازار

با توجه به مدت زمان  در آرایش فنی و اقتصادی بازار واحدهر  برای كلاندازی هزینه راه 6-6

 آید:بدست می (6)اندازی از رابطه خاموشی و حالات مختلف راه

(6)                           ∑                  
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 كه در آن:

نیروگاه  ام    واحد  در یک روز اندازی: هزینه كل راه                          

 [    ] بدون محدودیت سوخت مربوط به آرایش فنی و اقتصادی بازار ام   

فنی و اقتصادی بازار در شرایط  شدن واحد در آرایش خاموش-روشنتعیین هزینه های  2

 محدودیت سوخت

( 6به طور كامل اجرا شده و در انتها رابطه ) 6در بازه محدودیت سوخت، ابتدا محاسبات بند  7-1

 گردد. محاسبه می

در شرایط  خاموش بودن واحد در آرایش بازار یاوضعیت روشن ، بعد از اجرای بند فوق 7-2

و برای واحدهای  (7مطابق رابطه ) ر سیكلبرای واحدهای غیر از بخا محدودیت سوخت،

 .گردد تعیین می( 8بخار سیكل مطابق رابطه )

 (7) 

 

                                                   
  

                   

{
  
 

  
  

 
 
 
  
 

 

     

   {         } 

    {            } 

  {        } 
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(8) 

 

                      

 
           

 
 [                         

                    ]                                    

{
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 

 

     

   {         } 

    {            } 

  {        } 

 

 که در آن:

ام     واحد گازی اول واحد بخار  میزان خالص قابلیت تولید ابراز شده                    

 .[   ]باشد)درب نیروگاه(  می  ام در ساعت    نیروگاه 

ام     واحد گازی دوم واحد بخار  میزان خالص قابلیت تولید ابراز شده                    

 .[   ]باشد)درب نیروگاه(  می  ساعت  ام در   نیروگاه 

ام     مقدار انرژی خالص آرایش فنی اقتصادی با محدودیت سوخت واحد :                   

 [   ] ام )درب نیروگاه(  ام در ساعت    نیروگاه 

  5-6 و 4-6بندهای ، (8( و )7از روابط ) های به دست آمده سپس با استفاده از وضعیت 7-3

اندازی كل برای هر واحد در آرایش فنی و اقتصادی بازار با پایان هزینه راه تكرار شده و در

 آید:بدست می (9) محدودیت سوخت از رابطه

(9)                         ∑                  

  

   

                 



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  بهایدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 02صفحه    
 

 كه در آن:

ام    ام نیروگاه     اندازی در یک روز واحد : هزینه كل راه                        

 [    ] مربوط به آرایش فنی و اقتصادی بازار با محدودیت سوخت

 برداریروز بهرهواحد در  شدن خاموش-روشنتعیین هزینه های  8

ت یوضع یكدها، یبردارروز بهرههر وضعیت از واحد در بودن  خاموش-روشنملاک  8-1

جزو آن ت یوضعكد چنانچه  باشد.یم (              ) مركز كنترل یثبت شده از سو

 .شود یم یتلق روشنواحد ت یوضعباشد  (2وست یپ -        دسته یک ) یكدها

وضعیت واحد به  ،مركز كنترل              گزارش كدهای ثبت شده دربا توجه به 

 شود:صورت زیر محاسبه می
 

(11) 

                     {

                       

                       
 

   {         } 
    {            } 

  {                } 
 

 كه در آن:

    واحد  های نیروگاهیبودن واحد خاموش-روشنوضعیت  متغیر                     :

 برداریدر روز بهره ام  ام در بازه    نیروگاه  ام

 (2باشد )پیوست كه واحد روشن می« 1مجموعه كدهای دسته : »        

  ها: تعداد نیروگاه   

 ام   های نیروگاه تعداد واحد        



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  بهایدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 03صفحه    
 

 شمارنده واحد     :

 شمارنده نیروگاه    :

 ام  وز در ر شمارنده وضعیت كد ثبت شده مركز كنترل  :

 برداریتعداد وضعیت واحد در روز بهره           :

-2در صورتی كه واحد به دستور مركز كنترل خاموش باشد )مجموعه كدهای دسته  8-2

ام برابر یک و چنانچه واحد بدون دستور   در بازه                    مقدار  ( 3پیوست 

 باشد.برابر صفر می                   شد مقدار مركز كنترل خاموش با

(11) 

                   {

                        

                        
 

   {         } 

    {            } 

  {                } 

 كه در آن:

ام در   ام در بازه    ام نیروگاه     : متغیر نوع خاموش بودن واحد                   

 برداری.روز بهره

، با در نظر گرفتن وضعیت در روز بهره برداری مورد نظر برای محاسبه زمان خاموشی 8-3

نوع خاموشی آن  و (                    ) بودن خاموشیا  روشن

این روندنما مدت  شود.استفاده می پیوست (1) از روند نمای (                  )

خاموشی وع پیشین یا وقتا روشن شدن را خاموشی های قبل از هر روشن شدن  زمان

 كند.محاسبه می)هر كدام كه نزدیكتر باشد( كنترل بدون دستور مركز 

سرد(  گرم، اندازی واحد )داغ،پس از محاسبه مدت زمان خاموش بودن واحدها، نوع راه 8-4

های متفاوتی برای این سه نوع راه اندازی وجود دارد،  جا كه هزینه گردد. از آن تعیین می



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  بهایدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 04صفحه    
 

( 12برای هر واحد مطابق رابطه ) برداریام روز بهره   بازه  زی درانداهزینه مربوط به راه

 شود: محاسبه می

(12) 

                                                 

 

                

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

               

               

 

 

                                             

And 

                                                

 

                                               

 

                        =0      

 كه در آن:

در  ام مربوط به دستورات مركز كنترل   ام نیروگاه     : هزینه روشن شدن واحد                

 [    ] ام  ام روز    بازه 

برداری مربوط به دستورات مركز كنترل با هزینه كل روشن شدن هر واحد در روز بهره 8-5

 آید:( بدست می13اندازی از رابطه )توجه به نوع خاموش بودن و حالات مختلف راه

(13)                     ∑                     

          

   

                 

 كه در آن:

ركز دستورات م ام مربوط به   ام نیروگاه     هزینه كل راه اندازی واحد                     :

 [    ]ام   كنترل در روز 



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  بهایدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 05صفحه    
 

 خاموش شدن واحد  -روشن پرداختی بابت مبلغتعیین  9

بایستی اختلاف هزینه  خاموش شدن به واحد -روشنبابت پرداختی بلغ بهای به منظور تعیین م

خاموش شدن مربوط به آرایش فنی و اقتصادی بازار و دستورات مركز در هر ساعت روز -روشن

( محاسبه گردد. 15)( یا 14)از رابطه  ،برداری، بسته به وجود یا عدم وجود محدودیت سوختبهره

خواهد ناشی از دستورات مركز به مالک نیروگاه پرداخت راه اندازی اثرات این مبلغ برای جبران 

 شد.

 الف: در صورتی كه بازه  عدم محدودیت سوخت باشد:

(14)                    
                                                    

  
 

 ب: در صورتی كه بازه محدودیت سوخت باشد:

(11) 
                  

 
                           {                                                 }   

  
 

 

 كه در آن:

ام روز    ت ام در ساع   ام نیروگاه     واحد  شدنخاموش -روشن بهای                    :

 [    ]موردنظر كه از سوی شركت مدیریت شبكه به مالک نیروگاه پرداخت می شود. 

 پیوست ها 10
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 برداری: محاسبه زمان خاموشی در روز بهره1روند نمای -1پیوست 

 ورش

, , , , , , , , , , , ,_ _ _ _ _pp ppg d i pp ppg d i pp ppg d i t pp ppg d i tTime Off OPE Time Off OPE Type off Time   

, , ,_ _ 0pp ppg d iTime Off OPE 

 ايا 

`

, , , ,_ _ / 60 _pp ppg d i pp ppgTime Off OPE Time Cold

, , ,_ 0pp ppg d i tStatus OPE  

Yes

Yes

`
, , ,_ 0pp ppg d i tType Off  

No

, , ,_ _ 0pp ppg d iTime Off OPE 

1

1

d d

n n

 

 

0

0

t

n





Yes

, ,pp ppg dj NS

, , ,_ 0pp ppg d jStatus OPE 

, , ,_ 0pp ppg d jType Off 

Yes

, , , , , , , , , , , ,_ _ _ _ _pp ppg d n i pp ppg d n i pp ppg d j pp ppg d jTime Off OPE Time Off OPE Type off Time   

, , , ,_ _ / 60 _pp ppg d n i pp ppgTime Off OPE Time Cold 

No

1j j  0j  Yes

No

No

No

1t t 

No

0i t 

`

Yes

1i i  , ,pp ppg di NS
No

No

` 1i 

`
, , ,_ 1pp ppg d iStatus OPE 

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes
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 كدهای وضعیت -2پیوست 
 نوع كد و توضیحات -1جدول 

 توضیحات نوع كد

Type1 
ای های پایهدستورالعمل كمیت 1-1-5وضعیتی كه بدون كسر درآمد اول بوده است )موضوع بند 

 (صورتحساب تولید

Type2 
ای های پایهدستورالعمل كمیت 2-1-5رآمد اول بوده است )موضوع بند % كسر د111وضعیتی كه مشمول 

 (صورتحساب تولید

Type3 
ای های پایهدستورالعمل كمیت 3-1-5% كسر درآمد اول بوده است )موضوع بند 51وضعیتی كه مشمول 

 (صورتحساب تولید

Type4 
 باشد وضعیتی كه بدون كسر درآمد اول بوده است و مشمول سلب فرصت نمی

  (ای صورتحساب تولیدهای پایهدستورالعمل كمیت 4-1-5)موضوع بند 

Type5 
 باشد وضعیتی كه بدون كسر درآمد اول بوده است و مشمول سلب فرصت می

 (ای صورتحساب تولیدهای پایهدستورالعمل كمیت 5-1-5)موضوع بند 

Type6 
 ل بوده است % كسر درآمد او111وضعیتی كه در دوره تعمیرات مشمول 

 (ای صورتحساب تولیدهای پایهدستورالعمل كمیت 6-1-5)موضوع بند  

Type7 
باشد  ده است و مشمول سلب فرصت نمیوضعیتی كه در دوره محدودیت سوخت بدون كسر درآمد اول بو

 (ای صورتحساب تولیدهای پایهدستورالعمل كمیت 7-1-5)موضوع بند 

Type8 
ای های پایهدستورالعمل كمیت 8-1-5ر درآمد اول بوده است )موضوع بند % كس31وضعیتی كه مشمول 

 (صورتحساب تولید

به دلایل محییط زیسیت باشید، آن كید جیزو       Type8و  Type2 ،Type3تبصره: در مواقعی كه علت كدهای 

 شود. در نظر گرفته می Type7كدهای 

، به دلایل مود كنترل فركانس باشد، آن كد جزو  Type8و  Type2 ،Type3ر مواقعی كه علت كدهای تبصره: د

 شود. در نظر گرفته می Type5كدهای 

هیای انیرژی محیدود حرارتیی،      بیرای نیروگیاه   Type8و  Type2 ،Type3تبصره: در مواقعی كه علت كدهای 

شود و در صیورتی كیه علیت كید      ر نظر گرفته مید Type4باشد، آن كد جزو دسته كدهای  "انرژی محدود"

 ماند. باقی می Type8و  Type2 ،Type3باشد، آن كد جزو كدهای  "كمبود آب"

و  Type1تبصره: در مواقعی كه از سوی مركز برای واحدی كد وضعیت در نظر گرفته نشود، وضیعیت واحید ،   

شود. در نظر گرفته می                                  
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 باشد.كدهایی كه واحد روشن می« 1كدهای دسته : »2جدول 

 علت شرح  نوع كد

     

Type1 
 ای  منطقه برق اختیار در ورود،

 باشد( )دارای قرارداد رقابتی یا تضمینی نمی

    

Type5 

 ای منطقه برق اختیار در ورود،

 باشد( ی می)دارای قرارداد رقابتی یا تضمین

 )تولید به درخواست مالک نیروگاه(

Type5 

 ای منطقه برق اختیار در ورود،

 باشد( )دارای قرارداد رقابتی یا تضمینی می

 )تولید به دستور مركز( 

   

Type3 
بردار  بهره هماهنگی با ولی برنامه بی محدودیت

 خارج از برنامه سالیانه كنترل مركز

 

Type8 ریزی شده خارج از برنامه سالیانه برنامه محدودیت  

Type4 

بردار  بهره هماهنگی با ولی برنامه بی محدودیت

 محدودیتیا  خارج از برنامه سالیانه كنترل مركز

 سالیانهریزی شده خارج از برنامه  برنامه

راه یا  در حال بارگیری

 اندازی بویلر

   Type4 محدودیت در اثر حوادث غیر مترقبه  

   
Type2 محدودیت به دلیل سایر عوامل  

Type4 ذخیره واحد گازی محدودیت به دلیل سایر عوامل 
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       :شماره سند
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 علت شرح  نوع كد

    Type2  عوامل فنی محدودیت به دلیل  

    Type2 خطای عملیات دلیل به محدودیت  

    

Type2 

مشكلات ناشی از پست بلافصل  دلیل به محدویت

 در منطقه مربوطه 

 1باشد( )پست بلافصل در مالكیت نیروگاه می

 

Type5 

مشكلات ناشی از پست بلافصل  دلیل به محدویت

 در منطقه مربوطه

 2باشد( نیروگاه نمی)پست بلافصل در مالكیت  

 

    Type5 
مشكلات ناشی از سایر پست ها  دلیل به محدویت

 در منطقه مربوطه 

 

    Type5 

مشكلات ناشی از خطوط در  دلیل به محدویت

 منطقه مربوطه 

 

    Type5 

مشكلات ناشی از سایر پست ها  دلیل به محدویت

 در سایر مناطق 

 

    Type5 

خطوط  سایر از ناشی مشكلات دلیل به محدویت

 در سایر مناطق 

 

   Type4 و كامل قدرت  از بخشی با  واحد بودن مدار در  

                                                                 
1
 .مدیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق اعلام نمایدی که باشد مگر در موارد فرض پست بلافصل در مالکیت نیروگاه میبه صورت پیش  

.مدیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق اعلام نمایدباشد مگر در مواردی که  فرض پست بلافصل در مالکیت نیروگاه میپیش به صورت 2 



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 20صفحه    
 

 علت شرح  نوع كد

 برنامه با

    
Type3 

 مركز بردار بهره هماهنگی با برنامه با محدودیت

 سالیانه برنامه از خارج كنترل

 

Type8 سالیانه برنامه از خارج شده ریزی برنامه محدودیت  

   

Type5 
 محدود به دلیل تحویل سوخت

 غیر محدودیت سوخت()دردوره  

 

Type7 
 محدود به دلیل تحویل سوخت

 )در دوره محدودیت سوخت(

 

   

Type2 غیر از مدیریت منابع آب محدودیت به دلیل مشكل آب 

Type5 مدیریت منابع آب محدودیت به دلیل مشكل آب 

Type5 كندانسور سنكرون محدودیت به دلیل مشكل آب 

   Type1 نرمال در مدار(كامل تولید با قدرت(  

     

Type5 
 ورود، در اختیار كارخانه

 )تولید به درخواست مالک نیروگاه(

 

Type5 
 ورود، در اختیار كارخانه

 )تولید به دستور مركز(

 



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 22صفحه    
 

 علت شرح  نوع كد

     Type2 ورود، دوره فرسودگی  

      

Type1 
 ورود، در اختیار پیمانكار در دوره تحویل موقت

 باشد( داد رقابتی یا تضمینی نمی)دارای قرار

 

Type5 

 ورود، در اختیار پیمانكار در دوره تحویل موقت

 باشد( )دارای قرارداد رقابتی یا تضمینی می

 )تولید به درخواست مالک نیروگاه(

 

Type5 

 ورود، در اختیار پیمانكار در دوره تحویل موقت

 باشد( )دارای قرارداد رقابتی یا تضمینی می

 د به دستور مركز()تولی

 

    

Type3 

بردار  بهره هماهنگی با ولی برنامه بی محدودیت

دوره  در خارج از برنامه سالیانه كنترل مركز

 تحویل موقت

 

Type8 
ریزی شده خارج از برنامه سالیانه  برنامه محدودیت

 دوره تحویل موقت در

 

Type4 

بردار  بهره هماهنگی با ولی برنامه بی محدودیت

دوره  در برنامه سالیانهخارج از  كنترل مركز

خارج ریزی شده  برنامه محدودیتیا  تحویل موقت

 دوره تحویل موقت دراز برنامه سالیانه 

راه یا  در حال بارگیری

 اندازی بویلر

    Type4 دوره در محدودیت به دلیل حوادث غیر مترقبه  



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 23صفحه    
 

 علت شرح  نوع كد

 تحویل موقت

    

Type2 
محدودیت به دلیل سایر عوامل در دوره تحویل 

 موقت

 

Type4 
محدودیت به دلیل سایر عوامل در دوره تحویل 

 موقت

 ذخیره واحد گازی

     Type2 
فنی در دوره تحویل  عوامل دلیل به محدودیت

 موقت

 

     Type2 
ل خطای محدودیت اضطراری و بی برنامه به دلی

 عملیات در دوره تحویل موقت

 

     

Type2 

مشكلات ناشی از پست بلافصل  دلیل به محدویت

در منطقه مربوطه در دوره تحویل موقت )پست 

 3باشد( بلافصل در مالكیت نیروگاه می

 

Type5 

مشكلات ناشی از پست بلافصل  دلیل به محدویت

در منطقه مربوطه در دوره تحویل موقت)پست 

 4باشد( لافصل در مالكیت نیروگاه نمیب

 

                                                                 

 .مدیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق اعلام نماید که باشد مگر در مواردی فرض پست بلافصل در مالکیت نیروگاه میبه صورت پیش  3

 ..مدیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق اعلام نماید که باشد مگر در مواردی فرض پست بلافصل در مالکیت نیروگاه میبه صورت پیش  4



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 24صفحه    
 

 علت شرح  نوع كد

     Type5 

مشكلات ناشی از سایر پست ها  دلیل به محدویت

 در منطقه مربوطه در دوره تحویل موقت

 

     Type5 

مشكلات ناشی از خطوط در  دلیل به محدویت

 منطقه مربوطه در دوره تحویل موقت

 

     Type5 

اشی از سایر پست ها مشكلات ن دلیل به محدویت

 در سایر مناطق در دوره تحویل موقت

 

     Type5 

خطوط  سایر از ناشی مشكلات دلیل به محدویت

 در سایر مناطق در دوره تحویل موقت

 

    Type4 دوره تحویل موقت محدودیت با برنامه در  

     

Type3 

بردار مركز  بهره هماهنگیبا  برنامه با محدودیت

دوره تحویل  در خارج از برنامه سالیانه كنترل

 موقت

 

Type8 
 ریزی شده خارج از برنامه سالیانه برنامه محدودیت

 دوره تحویل موقت در
 

    

Type5 
دوره تحویل  محدودیت به دلیل تحویل سوخت در

 دردوره غیر محدودیت سوخت()موقت

 

Type7 
دوره تحویل  محدودیت به دلیل تحویل سوخت در

 دردوره محدودیت سوخت()موقت

 

    Type2 غیر از مدیریت منابع آبدوره تحویل  در آب مشكل دلیل به محدودیت 



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 25صفحه    
 

 علت شرح  نوع كد

 موقت

Type5 
دوره تحویل  در آب مشكل دلیل به یتمحدود

 موقت

 مدیریت منابع آب

Type5 
دوره تحویل  در آب مشكل دلیل به محدودیت

 موقت

 كندانسور سنكرون

    Type1 نرمال در مدار در دوره تحویل موقت  

 
  



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 26صفحه    
 

 

 باشد.كدهایی كه واحد به دستور مركز كنترل خاموش می-«2كدهای دسته :»3جدول 

 علت  شرح نوع كد

      

Type5 
 ای منطقه برق اختیار در خروج،

 )تولید به درخواست مالک نیروگاه(

 

Type5 
 ای منطقه برق اختیار در خروج،

 )تولید به دستور مركز(

 

   Type4 خروج به دلیل حوادث غیر مترقبه  

    Type5 

مشكلات ناشی از پست بلافصل در  دلیل به خروج

 منطقه مربوطه

 5باشد( )پست بلافصل در مالكیت نیروگاه نمی

 

    Type5 

مشكلات ناشی از سایر پست ها در  دلیل به خروج

 منطقه مربوطه 

 

    Type5 

مشكلات ناشی از خطوط در منطقه  دلیل به خروج

 مربوطه 

 

    Type5 

مشكلات ناشی از سایر پست ها در  دلیل به خروج

 سایر مناطق 

 

    Type5 

خطوط در  سایر از ناشی مشكلات دلیل به خروج

 سایر مناطق 

 

   Type5 خارج، مشكل سوخت  

                                                                 

 .مدیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق اعلام نماید که باشد مگر در مواردی فرض پست بلافصل در مالکیت نیروگاه میبه صورت پیش  5



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 27صفحه    
 

 علت  شرح نوع كد

 )دردوره غیر محدودیت سوخت(

Type7 
 خارج، مشكل سوخت

 محدودیت سوخت( )دردوره

 

   Type5  مدیریت منابع آب خارج، مشكل آب 

   Type6 

لیانه و با خروج با برنامه واحد بر اساس برنامه سا

 هماهنگی

 

   Type6 دوره بازسازی جهت تعمیرات  

   Type6 غیر مترقبهت به دلیل عوامل ا، در دوره تعمیرخارج  

   Type6 تعمیرات طبق برنامه و بر اساس عوامل متفرقه  

   Type6 تعمیرات دوره ای طبق برنامه  

   Type6 نامهبر طبق مدت بلند و اساسی تعمیرات  

   Type6 

خروج واحد ازمدار بر اساس برنامه سالیانه و به 

 لحظ صرفه و صلاح شبكه )ذخیره راكد طبق برنامه(

 

   Type6 آبی كم دوره در و برنامه با مدار، از واحد خروج  

  Type1  خارج به دلیل عدم نیاز  

    

Type3 

 هماهنگی با ولی برنامه بی محدودیتو  خارج

 خارج از برنامه سالیانه كنترل بردار مركز بهره

 

Type8 

 ریزی شده خارج از برنامه برنامه محدودیتو  خارج

 سالیانه

 



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 28صفحه    
 

 علت  شرح نوع كد

Type4 

 هماهنگی با ولی برنامه بی محدودیتو خارج 

یا  خارج از برنامه سالیانهكنترل  بردار مركز بهره

ریزی شده خارج از برنامه  برنامه محدودیتخارج و 

 سالیانه

راه یا  در حال بارگیری

 اندازی بویلر

    Type4  خروج و محدویت به دلیل حوادث غیر مترقبه  

    
Type2  خروج و محدودیت به دلیل عوامل متفرقه  

Type4  ذخیره واحد گازی خروج و محدودیت به دلیل عوامل متفرقه

     Type2 ه دلیل عوامل فنی خروج و محدودیت ب  

     Type2 خطای عملیات دلیل به محدودیت و خروج   

     

Type2 

مشكلات ناشی از پست  دلیل به خروج و محدویت

 بلافصل در منطقه مربوطه

  1باشد( )پست بلافصل در مالكیت نیروگاه می

 

Type5 

مشكلات ناشی از پست  دلیل به خروج و محدویت

 قه مربوطهبلافصل در منط

 7باشد( )پست بلافصل در مالكیت نیروگاه نمی

 

     Type5 

مشكلات ناشی از سایر  دلیل به محدویت و خروج

 پست ها در منطقه مربوطه 

 

                                                                 

 .مدیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق اعلام نماید که باشد مگر در مواردی فرض پست بلافصل در مالکیت نیروگاه میبه صورت پیش  6

 .مدیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق اعلام نماید که باشد مگر در مواردی فرض پست بلافصل در مالکیت نیروگاه میبه صورت پیش 7



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 29صفحه    
 

 علت  شرح نوع كد

     Type5 

مشكلات ناشی از  دلیل به محدویت و خروج

 خطوط در منطقه مربوطه 

 

     Type5 

ناشی از سایر مشكلات  دلیل به محدویت و خروج

 پست ها در سایر مناطق 

 

     Type5 

 سایر از ناشی مشكلات دلیل به محدویت و خروج

 خطوط در سایر مناطق 

 

    Type4  خروج و محدودیت با برنامه  

    

Type5 
 خروج و محدودیت ناشی از تحویل سوخت 

 )دردوره غیر محدودیت سوخت(

 

Type7 
 اشی از تحویل سوختخروج و محدودیت ن

 )دردوره محدودیت سوخت(

 

    

Type2 غیر از مدیریت منابع آب  آب مشكل از ناشی ومحدودیت خروج 

Type5 مدیریت منابع آب  آب مشكل از ناشی ومحدودیت خروج 

Type5  كندانسور سنكرون محدودیت به دلیل مشكل آب 

      

Type5 

 خروج، در اختیار كارخانه

 ولید به درخواست مالک نیروگاه()ت

 

Type5 

 خروج، در اختیار كارخانه

 )تولید به دستور مركز(

 

       Type1  خروج، در اختیار پیمانكار در دوره تحویل موقت  



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 31صفحه    
 

 علت  شرح نوع كد

    Type4 

خروج، به دلیل حوادث غیر مترقبه در دوره تحویل 

 موقت

 

     Type5 

از پست بلافصل در  مشكلات ناشی دلیل به خروج

منطقه مربوطه در دوره تحویل موقت )پست بلافصل 

 8باشد( در مالكیت نیروگاه نمی

 

     Type5 

مشكلات ناشی از سایر پست ها در  دلیل به خروج

 منطقه مربوطه در دوره تحویل موقت
 

     Type5 

مشكلات ناشی از خطوط در منطقه  دلیل خروج

 ویل موقتمربوطه در دوره تح
 

     Type5 

مشكلات ناشی از سایر پست ها در  دلیل به خروج

 سایر مناطق در دوره تحویل موقت
 

     Type5 

خطوط در  سایر از ناشی مشكلات دلیل به خروج

 سایر مناطق در دوره تحویل موقت
 

    

Type5 

دوره تحویل  خروج به دلیل مشكل سوخت در

 محدودیت سوخت(موقت )دردوره غیر 

 

Type7 

دوره تحویل  خروج به دلیل مشكل سوخت در

 موقت )دردوره محدودیت سوخت(

 

    Type5 مدیریت منابع آب دوره تحویل موقت  در آب مشكل دلیل به خروج 

                                                                 

 .مدیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق اعلام نماید که باشد مگر در مواردی فرض پست بلافصل در مالکیت نیروگاه میبه صورت پیش  1



خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن   

       :شماره سند

 81/4/18: ابلاغخ يتار

 1:ويرايششماره 

خاموش شدن واحدهای نیروگاهی -روشن  هایبدستورالعمل اجرایی رویه پرداخت   1/3/8311: ويرايشخ يتار 

 

 34از 30صفحه    
 

 علت  شرح نوع كد

    Type6 

دوره تحویل  تعمیرات با هماهنگی طبق برنامه در

 موقت

 

    Type6 دوره تحویل موقت در نامهبر طبق بازسازی دوره  

    Type6 
 غیر مترقبه، در دوره تعمیرت به دلیل عوامل خارج

 دوره تحویل موقت در

 

    Type6 

دوره تحویل  طبق برنامه و بر اثر عوامل متفرقه در

 موقت واحد در مدار نمی باشد
 

    Type6 دوره تحویل موقت در ای دوره تعمیرات  

    Type6 دوره تحویل موقت تعمیرات اساسی و بلند مدت در  

    Type6 

 به و سالیانه برنامه اساس بر مدار از واحد خروج

 دوره تحویل موقت در شبكه صلاح و صرفه لحظ

 

    Type6 دوره تحویل موقت در آبی كم دوره  

   Type1 دوره تحویل موقت خارج به دلیل عدم نیاز در  

     

Type3 

 هماهنگی با ولی برنامه بی محدودیتو خارج 

 در خارج از برنامه سالیانهكنترل  بردار مركز بهره

 دوره تحویل موقت

Type8 
ریزی شده خارج از برنامه  برنامه محدودیتخارج و 

 دوره تحویل موقت درسالیانه 

Type4  راه یا  در حال بارگیری هماهنگی با ولی برنامه بی محدودیتخارج و
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 علت  شرح نوع كد

 در خارج از برنامه سالیانهكنترل  بردار مركز بهره

 محدودیتخروج و یا  دوره تحویل موقت

دوره  درریزی شده خارج از برنامه سالیانه  برنامه

 تحویل موقت

 اندازی بویلر

     Type4 

خارج به دلیل محدودیت در اثر حوادث غیر مترقبه 

 دوره تحویل موقت در

 

     

Type2 
روج و محدودیت به دلیل عوامل متفرقه در زمان خ

 دوره تحویل موقت خروج، در

 

Type4 
خروج و محدودیت به دلیل عوامل متفرقه در زمان 

 دوره تحویل موقت خروج، در

 ذخیره واحد گازی

      Type2 
خروج و محدودیت به دلیل عوامل فنی در زمان 

 دوره تحویل موقت خروج، در

 

      Type2 
 زمان در خطای عملیات دلیل به محدودیت و خروج

 دوره تحویل موقت در خروج،

 

      
 

Type2 

مشكلات ناشی از پست  دلیل به محدویت و خروج

بلافصل در منطقه مربوطه دردوره تحویل موقت 

 9باشد( )پست بلافصل در مالكیت نیروگاه می

 

Type5 ناشی از پست  مشكلات دلیل به محدویت و خروج
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 34از 33صفحه    
 

 علت  شرح نوع كد

بلافصل در منطقه مربوطه دردوره تحویل موقت 

 11باشد( )پست بلافصل در مالكیت نیروگاه نمی

      Type5 

مشكلات ناشی از سایر  دلیل به محدویت و خروج

 دوره تحویل موقت پست ها در منطقه مربوطه در

 

      Type5 

مشكلات ناشی از  دلیل به محدویت و خروج

 دوره تحویل موقت وط در منطقه مربوطه درخط

 

      Type5 

مشكلات ناشی از سایر  دلیل به محدویت و خروج

 دوره تحویل موقت پست ها در سایر مناطق در

 

      Type5 

 سایر از ناشی مشكلات دلیل به محدویت و خروج

 دوره تحویل موقت خطوط در سایر مناطق در

 

     Type4 
روج و محدودیت با برنامه واحد در زمان خروج، خ

 دوره تحویل موقت در

 

     

Type5 

 در سوخت تحویل دلیل به محدودیت و خروج

دوره تحویل موقت )دردوره غیر محدودیت 

 سوخت(

 

Type7 

 در سوخت تحویل دلیل به محدودیت و خروج

 دوره تحویل موقت

 محدودیت سوخت( )دردوره
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.        لا    ق          ک                                گ                  ض      لا          ک                          
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 34از 34صفحه    
 

 علت  شرح نوع كد

     

Type2 
در دوره  آب مشكل از ناشی ومحدودیت خروج

 تحویل موقت

 غیر از مدیریت منابع آب

Type5 
در دوره  آب مشكل از ناشی ومحدودیت خروج

 تحویل موقت

 مدیریت منابع آب

Type5 
در دوره  آب مشكل از ناشی ومحدودیت خروج

 تحویل موقت

 كندانسور سنكرون
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 آورندگان سند:پدید

 بازار یسازنهیكارشناس به یباش یمظاهر حاج

 قدرت یكارشناس مطالعات فن یبیمحمد حب

 ت برقیریرو، كارشناس گروه اقتصاد و مدیپژوهشگاه ن یمرزون یمسعود حسن

 ش و بهبود بازاریس گروه پایرئ اط زادهیجعفر خ

 و توسعه بازار یر دفتر مطالعات اقتصادیمد یمان رحمتیا

 هابه مغایرترسیدگی كارشناس  یم طارمیمر

 بازار یابیش و ارزیكارشناس پا یرضا طهماسب

 بازار یهاكارشناس پردازش داده یثم عزتید میس

 كارشناس تدوین مقررات بازار پورحسن غریب

 سازی بازاركارشناس مدل مصطفی یوسفی رامندی

 


